      油脂截留器維護要點

1.油脂截留器本體內部每1週清洗乙次。

2.攔渣籃每2天清洗乙次。 

3.廚房排放管通往油脂截留器之管路每個月清洗乙次（請加鹼片）。

4.保持油脂截留器機房空間之清潔乾淨，並勿堆放雜。
5.妥善管理使用南、北油脂截留器機房大門鑰匙各乙支。
6.相關自行檢查紀錄文件，請留存備查。

7.如經臺北市衛生局檢查不合格，相關罰則由廠商自行負責。
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